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o EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JeRzyl 1 ¥ [N E I {)
LABORATORIUM ul. Glowackiego 9, 65-3 i
AB 1254 Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN

ZLECENIODAWCA : Migdzyrzecki Osrodek Sportu i Wypoczynku Os. Kasztelanskie 8A,
66-300 Miedzyrzecz
Temat; Miedzyrzecz, Osrodek Wypoczynkowy Glebokie, Hydrofornia, analiza wody
uzdatnionegj
Data pobierania probek: 23.04.2015 Nr protokotu pobierania: 174/2015
Data przyjgeia prabek do badan: 23.04.2015 Data zakoficzenia badan: 28.04.2015
Stan prébki: bez zastrzezen [los¢ stron sprawozdania: I
Numer sprawozdania: 074/2015-2 Kolegjny numer strony: l
Data wydania sprawozdania z badas: 28.04.2015 [losé zalgeznikow: i
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Probka nr 552
Woda uzdatniona
* [Ptk - PN EN ISO 10523:2012 7.3
(temperatura pomiaru 18,2°C) e ™
¥ Przewodnos¢ el.wt, w 25°C, pnS/cm PN-EN 27888:1999 626
Barwa, mg/l PN-EN ISO 7887:2012 15
. PN-EN 1622:2006 1
Zapach, TON PB —11 wyd. Il z dnia 05.01 2015 (akceptowalny)
) . PN-EN 1622:2006 I
Smak, Ta PB -1 1 wyd. 11 z dnia 05.01 2015 (akeeptowalny)
Metnosé, NTU PN-EN 7027:2003 <0,5
: ! " mg /1 Ny ARSI <0,25
Azot amonowy, me /| NH, PN-C-04576-4:1994 <032
* .
Zelazo ogblne, mg /1 PN-92/C-04570/01 L0
pg /1 <150
* mg /1 ; ) <0,030
Mangan, ug /| PN-92/C-04570/01 30
o* . o : . PN-EN 9308-1:2004+Ap1:2005
Liczba bakterii z grupy coli. Jtk/100 ml +AC:2000 Zal. nr | 0
o* < 3 - . St PN-EN 9308-1:2004+Ap1:2005
Liczba Escherichia coli Jtk/100 ml +AC:2009 Zat nr 1 0
* PPabieranic probki wody zgodnie z normg PN-ISO 5667-5:2003 oraz PN EN 1SO 194582007

Pomiaru przewodnictwa el. wiascivego dokonano z uzyciem konduktometru posiadajgeego kompensacje wplhywu temperatury.

Znak ., <" oznacza. ze wynik znajdue sie porize] podanef wartosci, kidra stanowi granice oznaczalnosci zastosowanef metody badawczej.

* badanie/pohieranie probek akredviowane, zawarte w , Zakresie akredytacyi labaratorium badawczego nr AB 1254 wydanym przez
Polskie Centrum Akredyiacyi

0 * badanie akredytowane u podwykonawey , nr akredytacji podwykonawey AB 079

Osoba autoryzujgea sprawozdanie = badan
mgr ing. Monika Szefner

Koniec sprawozdania EKOSYSTEMY - JT J Tetery
LABQRATQRIUM
Y3081 Zielona Gora

h7-14-64

Wyniki badar odnoszq sig wylgeznie do badanych obiektow.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy - JT sprawozdanie nie moze hyé powielane inaczel Jak tylka w calosci.
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65-301 ZIELONA GORA WODA \,\, P L \ N E L @
Data przyjecia probki: 2015-04-23 Numer kodowy: 552
Data zakonczenia badan: 2015-04-28 Stan probki bez zastrzezen
Data utworzenia sprawozdania: 2015-04-28 Probki dostarczone przez Zleceniodawce
Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik
* Liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2003 Jjtk/ 100 ml 0
* Liczba Eschericha coli PN-EN IS0 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC; 2009 Jtk/ 100 ml 0

Autoryzowat: Patrycja Bemke, Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii
Zatwierdzit.  Rafat Kartanowicz, Dyrektor Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia B1-571, Chwaszczyriska 180

Wyniki odnoszj sie wytacznie do badanych probek. Jesli nie okretlona 1Nacze) podana niepewnosid

Ninigjsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czescl bez pisemnej zgody LS. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzalnosé J.S. Hamilton Poland SA.

Ustuga potwierdzona niniejszym sprawczdaniem podlega Ogolnym Warunkem Swiadczenia Uslug J.5. Ha

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy

Strona 1/1
J.S. HAMILTON POLAND S.A.

ul. Chwaszczyniska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 765 99 00

pomiaru zostata oszacowana dla wspolczynnika k=2 i poziomu ufnotc 95%.

jest ograniczona wylgcznie do danych zawartych w jega oryginale.

milten Paland S.A zamieszczonym na stronie wwiw.hamilton.com.pt

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.;
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BADANIA

LABORATORIUM ul. Glowackiego 9, 65-301
Tellfax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy

SPRAWOZDANIE Z BADAN

ZLECENIODAWCA : Migdzyrzecki Odrodek Sportu i Wypoczynku Os. Kasztelanskie 8A,
66-300 Miedzyrzecz
Temat: Miedzyrzecz, Osrodek Wypoczynkowy Gigbokie, Recepcja - {azienka,
analiza wody z sieci
Data pobierania prébek: 23.04.2015 Nr protokofu pobierania: 174/2015
Data przyjgcia probek do badan: 23.04.2015 Data zakonczenia badan: 28.04.2015
Stan probki: bez zastrzezen Tloé¢ stron sprawozdania: 1
Numer sprawozdania: 074/2015-1 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badan: 28.04.2015 Tosé zalgeznikow: 1
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Probka nr 551
Woda z sieci
! pH, PN EN ISO 10523:2012 72
(temperatura pomiaru 18.8°C) i ? == :
. Przewodnosé el.wl. w 25°C, pS/em PN-EN 27888:1999 636
Barwa. mg/l PN-EN IS0 7887:2012 15
" . PN-EN 1622:2006 1
Zapach, TON PB 11 wyd. 11 z dnia 05.01.2015 (akceptowalny)
) PN-EN 1622:2006 1
Sk, TN PB—11 wyd. Il z dnia 05.01.2015 (akceptowalny)
Metnosc, NTU PN-EN 7027:2003 <0.5
= - mg /1 Nnga 1 ; <0,25
Azol amonowy, mg /| NH, PN-C-04576-4:1994 <032
CH - mg /1 <0,150
Zelazo ogolne, ug /1 PN-92/C-04570/01 2150
* mg /1 < ’ <0.030
Mangan, ug /i PN-92/C-04570/01 230
o* ; e eonli . PN-EN 9308-1:2004+Ap1:2005
Liczba bakterii z grupy coli. jtk/100 ml FAC:2009 Zal. nr 1 0
* = X .
2% | Liczba Escherichia coli fiooml | THEEN930E-12004+A1:2008 0

+AC:2009 Zal. nr |
* Pobicranie probki wody zgodnie z normg PN-ISO 5667-5:2003 oraz PN EN 1SO 19458:2007

Pomiaru przewadnictwa el. wlaiciwego dokonano z uzyciem konduktometru posiadajgeego kompensacje wplywu temperatury.

Znak < " oznacza, Ze wynik znajduje sie ponizej podangj wartosci, kidra stanowi granicg aznaczalnosci zastosowanej metody badawezey.

*  badanie/pobieranie prébek akvedytowane, zawarte w , Zakresie akredytagit laboratorium badawczego nr AB 12547 wydanym przez
Polskie Centrum Akredytacyi

o * badanie akredytowane u podwykonawcy , nr akredvtacii podwykonawey AB 079

Osoba autoryzujgea sprawozdanie z badan
mgr inz. Manika Szefner
EKOSYSTEMY - JT J Telerycz
RATORIUM
55N elona Gora

57-14-64

Koniec sprawozdania

Wyniki badari odneszq sie wylgeznie do badanych obiekicw.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy —J1 sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w cafoéci.
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Data przyjecia probki: 2015-04-23 Numer kodowy: 551

Data zakonczenia badan: 2015-04-28 Stan probki bez zastrzezen

Data utworzenia sprawozdania: 2015-04-28 Probki dostarczone przez Zleceniodawce

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik

* Liczba bakterii z grupy coli PN-EN 1SO 9308-1:2004 +Apl:2005+AC:2009 jtk/ 100 mi 0

* Liczba Eschericha coli PN-EN 1SO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 Jjtk/ 100 ml 0

Autoryzowal: Patrycja Bemke, Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii

Zatwierdzit: Rafat Kartanowicz, Dyrektor Laboratorium (Zatwierdzone podpisern elektronicznym)

Adres laboratoriumy: Gdynia 81-571, Chwaszczyriska 180

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych probek. Jesli nie okreélono inaczej podana niepewnoid pomiaru zostata oszacowana dla wspolczynnika k=2 i poziomu ufnodci 95%.

Ninigjsze sprawazdanie nie moie byé powielane w czeici bez pisemnej zgody J.5. Hamilton Poland 5.4, Odpowiedzialnosc 1.5, Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w j=go oryginale,
Usluga potwierdzana niniejszym sprawozdaniem podlega Ogolnym Warunkom $wiadczenia Uslug J.5. Hamilton Poland 5.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton com.pl

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy Strona 1/1 Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.,

- (TR

J.S. HAMILTON POLAND S.A. m II

ul. Chwaszczyniska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Glowackiego 9, 65-301 Zielona Goéra
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HYPOCZYNK |

AB 1254 Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAN
ZLECENIODAWCA : Migdzyrzecki Osrodek Sportu i Wypoczynku Os. Kasztelanskie 8A,
66-300 Miedzyrzecz
Temat: Migdzyrzecz, Osrodek Wypoczynkowy Glebokie, Domek Letniskowy 101,

tazienka, analiza wody z sieci

Data pobicrania probek: 23.04.2015 Nr protokolu pobierania: 174/2015
Data przyjecia probek do badari: 23.04.2015 Data zakoficzenia badan: 28.04.2015
Stan probki: bez zastrzezen Ilos¢ stron sprawozdania: i
Numer sprawozdania: 074/2015-3 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badan: 28.04.2013 llos¢ zatgcznikow: -
Wiskazniki Jednostki Metody badawcze Prébka nr 553
Woda z sieci
‘ P, - PN EN ISO 10523:2012 7.2
(temperatura pomiaru 18,1°C) o |
* Przewodnosé el.wl. w 25°C, puSicm PN-EN 27888:1999 629
Barwa, mg/l PN-EN ISO 7887:2012 15
. PN-EN 1622:2006 1
Zapach, o PB 11 wyd. Il z dnia 05.01 2015 (akceptowalny)
) PN-EN 1622:2006 1
Smak, TEN PB —11 wyd. [l z dnia 03.01.2015 (akeeptowalny)
Metnosé, NTU PN-EN 7027:2003 <N.5
» mg il Ns\'H4 Nalk A <0.25
Azot amonowy, mg /I NH, PN-C-04576-4:1994 <032
* e mg /1 ., . <0,150
Zelazo ogdlne, us /1 PN-92/C-04570/01 <150
* : mg /1 199 <0.030
Mangan, ug /1 PN-92/C-04570/01 230
* Pobieranie probki wody zgodnie z norma PN-ISO 5667-5:2003

Pomiaru przewodnictwa el. wiafciwego dokonano = uzyciem konduktometru posiadajgcego kompensacig wplynwu temperatury.
Znak <" oznacza, ze wynik znajduse si¢ ponizej podanej wartosci, kidra stanowi granice oznaczalnosci zastosowane] metody badawezej.

* badanie;pobieranie probek akredytowane, zawarte w |, Zakresie akredytacyi laboratorium badawezege nr AB 1254" wydanym przez

Polskie Centrum Akredyvtacyi

Osvba autoryzujgea sprawozdanie z badan
mgr inz. Monika Szefner

Koniec sprawozdania

Wyniki badan odnoszq sie wylgeznie do badanych obiektéw.
Bez pisenmej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tvlko w catosci.




